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          Status: 
       opgelost
            


  

  
        Rond 17.28 uur is er een storing in ons netwerk ontstaan. Onze engineers zijn bezig met het achterhalen van oorzaak en impact. Zodra meer bekend, melden we dat op onze site.



Update geplaatst op 28-04-2017, 17.46
 Vanaf ~17.37 is het netwerk weer bereikbaar geworden.



Update geplaatst op 28-04-2017, 17.50
 Er is nog impact voor VLAN's tussen Ede en Amsterdam die in BIT-2A uitkomen.



Update geplaatst op 28-04-2017, 18.06
De VLAN's worden nu weer terug gebracht.



Update geplaatst op 28-04-2017, 18.19
Alle VLAN's zijn weer beschikbaar.



Update geplaatst op 28-04-2017, 18.23
De storing is veroorzaakt door een storing aan een core-switch. Onze engineers zullen hier nader onderzoek naar verrichten en zodra daar meer over bekend is, wordt dat gemeld op onze site.
Het incident is opgelost. Heeft u vragen over dit incident, neem dan contact op met de afdeling Customer Care via +31 (0)318 648 688 of via support@bit.nl.



Update geplaatst op 01-05-2017, 17.36
De RFO voor het netwerk incident van 28 april 2017 is hier beschikbaar. Mocht u naar aanleiding van deze RFO vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling customer care via 0318-648688 of support@bit.nl.
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De meest recente incidenten:



	05-02-24VDC en VM beheeromgeving kortstondig offline (opgelost)
	11-10-23Onderbreking BIT-HOST4
	17-09-23Verstoring CephFS storage
	26-07-23Storing loadbalancer
	04-07-23Een van de shared mysql servers tijdelijk onbereikbaar
	13-04-23Kortstondige beperkte verhoging temperatuur serverruimtes
	06-04-23Korte onderbreking webmail.bit.nl
	01-03-23Netwerkonderbreking leaf-sw5.bit-2a
	22-02-23Storing email platform
	21-02-23IMAP email dienst verstoord 
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            Webinar Veilige en Moderne Internetstandaarden
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      21-03-24 Onderhoud dieselaggregaat BIT-1
                              
      27-03-24 Onderhoud temperatuursensor BIT-2A
                              
      04-04-24 Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2A en BIT-2BCD
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